TZW

Prifstelle Wasser

PRUFZEUGNIS

Uiber die Untersuchung von "Fittings (T-Stlicke, 16x16x16cm) aus PP-H Qualitét, schwarz" (DW-8616AU2045) geman
der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes (UBA)

Uberwachungszeitraum: Uberwachungspriifung 2020

Hersteller: Unidelta S.p.A., Vestone (Brescia), italien

Abmessung: @16mm

Materialbezeichnung: m

Eingang der Proben: 02.03.202

Probenehmer: MPA Darmstadt, Hr. Heisel, vom 17.-18.02.20, Sampling-No. 20-06-09-Hei
TZW-Az.: KR 061/20

Untersuchungsergebnisse

1. Rezeptur: wurde unter KC 244/20 vorgelegt und tberprift
2. Werkstoffnachweis nach DVGW-Arbeitsblatt W 270: Untersuchungsbericht TZW-Az.: MO 134/15 vom 02.12.2015.

3. Migrationstest:

Kaltwasser 23°C 1.-3.Tag | 4.-6.Tag 7.-9.Tag |Richtwert firr 3. Extraktion
g:;zel::;ai?(rbggﬁél?n%ﬂzzhg nnb nnb nnb nicht nennenswert beeinflusst
C-Abgabe [mg/l] [Crap] <0,03 <0,03 <0,03 <05

1 Rezepturbestandteil, der der ] . Trinkwasser-SML-Werte nach
Geheimhaltung unterliegt*) Richtwert eingehalten BedarfsgegensténdeV

*) Prifergebnisse TZW (D-PL-14555-01)

Die untersuchten Proben "Fittings (T-Stiicke, 16x16x16cm) aus PP-H Qualitat, schwarz" fir den Kontakt mit Trinkwasser
entsprechen den Anforderungen der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes (UBA) (Bundesgesundheitsblatt aktuelle
Fassung) im Bereich Ausriistungsgegensténde.

Bei der Konformitatsaussage wird die Messunsicherheit des Priiflabors nicht bericksichtigt.

.

Dr. J. Klinger /i.V. Dr.-Ing. R. Turkovié
Leiter der Priifstelle

Karlsruhe, den 19.06.2020

Die Veroffentlichung des Priifzeugnisses — vollstandig oder in Auszigen — ist ohne ausdrickliche Genehmigung von seiten
der Prufstelle nicht gestattet.
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